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o
- - projektovany sgmonosny opticky kdbel,
o osadeny na existujuce stipy VN vedenia
VN420_PSH7_7 . - existujuce VN vonkajsie vedenie
jestv. JLBK 10,5/6 - v - existujuce VVN vonkajsie vedenie
Pl - - existujuce NN vonkajsie vedenie
BS9+NS (- - projektovany podperny bod VN (néhrada zo povodny stip)
- & ° oo - existujuci podperny bod urceny na demontaz
N
VN420_PSH7_8 3_) - vzdialenost projektovaného podperného bodu od demontovaného v metroch
jestv. 2x10,5/10 @{19’ e e® - existujucipodperny bod VN
\
N\ JK P e &S - existujucipodperny bod NN
N\ BS9+PPRKS < wetpoterty
N\ N JB - jednoduchy betonovy stoziar
N SRk e 5 oty belanovy o
W A
A cFé%/G MR - mrezovy (priehradovy) stozior
N\ vyskd, uchytenia 9m
\ 7 ’ g;? ! S AI/A2/A3/A4 - obojstrannd konzolo na mrezovy stozior
\
\\\ JK - jednoduchy kotevny zdves
\ DK - dvojity kotevny zdves
\ 642176422 ¢.36 o -
o N\ Pl - podperny izoldtor kompozitny
\ —T | LK - lahkd konzola
\\;\Q\\.\ ot TK - fazka konzola
N . . . éna
\ [ SOK ukonceny na MR pri rozpdti 25m a namdhani 20MPa pésobiv 9m OK - odbocna konzol
> 13m vyske od zeme v najnepriaznivejsom stave (-5°C+n) silou maximalne 3,1kN. - voetemdng
SOK o+ Y J J vystrazng tabulko
1 9m Val - Usekovy odpojovaé (osadeny na stipe)
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LEGENDA OPTIKA

K5 - sel kotevny pre SOK (Spirglo kotevng AG (11,57-12,28 mm),
a ocnica pre kotevnu spirdla typ B (7,0-12,5 mm).
NS - set nosny pre SOK (3pirdla nosna TG (18,13-19,22 mm),
spirala ochronna UTA (11,81-12,52 mm) a ocnica kruhova typ F (80 x 30 mm)).
KPS - univerzalna konzolo pre SOK na priehradovy stozior
0S0 - objimka strmen, s okom
A
556 - nosnd konzola pre SOK 650mm na JB + strmen 50-167/140-M16 (typ 235541)
uchytena pod konzolou VN
259 - nosna konzolo pre SOK 945mm no JB + strmen 50-167/140-M16 (typ 235541)
uchytena pod konzolou VN
P - prilozky koncové
PP - prilozky priebezné
- rezerva SOK 20m natocend na krizi
(= - optickd spojka SOK na stipe

Osadenie optického kdbla SOK na vonkal'sie‘VN vedenie reglizovof

v zmysle TP 500.24 “Umiestnovanie op

ickych sietina vonkajsie VN vedenio"
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NAMRAZOVA OBLAST & 11 (VN)
ZNECISTENIE OBLASTI: moalé - Z |

VN: 3 ~

22 kV 50 Hz

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:
BEZPECNOSTNE OPATRENIA VN (STN EN 61936-1, STN EN 50522):
- ochrona pred dotykom Zivych osti - umiestnenim mimo dosachu
- ochrano pred dotykom nezivych costi - uzemnenim
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Spissky Hrhov- uprava vedenia V420 (AF4-OPT) Format:  10xA4 | Cislo vykr.
Objekt: Mierka: V2
Obsah: Situacia - montazny vykres 1:2000




